
Biuro projektowo-usługowe
             
        Łukasz Włudyka

Rzur parteru
-projektowane rozwiązanie.

W
ej

śc
ie

 o
d

fro
nt

u

E

E

1

2

4

3
W

ej
śc

ie
 o

d
po

dw
ór

ka

Kuchnia

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

1213

232425

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

37

38
39

40
41
42

16

15

Pokój

KG-2f-zks

Przedpokój
Łazienka z WC

21
22

19
20

KG-2f-zks

48

             Pochłaniacz

Łazienka z WC

Przedpokój

Pokój
Pokój

Kuchnia
Łazienka z WC

Kuchnia

43
44

36

             Pochłaniacz

             Pochłaniacz

NO NO

NO

NO NO

NO

NO

NO

NO

IPD
DDP

INO INO INO

Pokój

Kuchnia

Korytarz

Pokój

Łazienka z WC

63

KN1

KN2 KW1

KW1

KW2

KW1

KW1

KN1

LEGENDA:
INO - istniejący nawiewnik okienny.

NO - projektowany nawiewnik okienny z żaluzją
         regulowaną o wymiarach 400/40/25 mm.
KN1 - projektowana kratka nawiewna drzwiowa
           440x120 mm .
KN2 - projektowany kanał nawiewny stalowy ocynkowany
           Ø150 mm + 2x kratka Ø150 mm.

IPD - istniejące podcięcie drzwi.

DDP - projektowane podcięcie drzwi 30 mm.

KW1 - projektowany kanał wywiewny stalowy ocynkowany
           Ø150 mm + kratka Ø150 mm.
KW2 - projektowany komin wywiewny dwupłaszczowy,izolowany
          stalowy ocynkowany Ø150/210 mm.

Pochłaniacz - odłączenie okapu od przewodu kominowego,
                    montaż filra węglowego w okapie.

IKN - istniejąca kratka nawiewna.
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